
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) «Стрелец-Мониторинг»

г. Серпухов «ГЪ> 20\в г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Заказчика ГБУ СО МО КЦСОР «Меридиан» в лице 
/tg-Х/4 <g> ; с одной стороны, и представители Исполнителя ООО

«Фрагмент/в лице генерального директора Хотина Ю.Н., инженера по эксплуатации и ремонту 
Гребенщикова М.В. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что при проверке 
работоспособности объектовой станции РСПИ «Стрелец-Мониторинг», смонтированной в здании 
ГБУ СО МО по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, с. Турово

проведены работы: 1. Контроль прохождения извещений о пожаре на пульт 01 (ФГКУ 29 
ОФИС по г. Серпухов и Серпуховскому району - ПЧ №6) при 
срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС).

2. Проверка качества связи и протокола событий.
3. Проверка переключения с основного питания на резервное и обратно.

Установлено, что: 1. Извещение о пожаре, сформированное при срабатывании АПС, на пульт 
01 (ФГКУ 29 ОФПС по г. Серпухов и Серпуховскому району - ПЧ №6) 
проходит.

2. Качество связи между объектовой и центральной станциями РСПИ 
отвечает установленным требованиям. Протокол событий в системе 
ведется.

3. При отключении основного питания объектовая станция РСПИ переходит 
на резервное питание в штатном режиме.

Заключение: Объектовая станция РСПИ «Стрелец- Мониторинг» работоспособна .
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