
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федераrrьное бюджетное учреждение здравоохранения <Щентр гигиены и эпидемиологии в Московской области>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Московской области>>

в городах Пущино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах.
Аккредитованный испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации М РОСС RU.0001.5t0527 с2З.l0.20l3г. по 23.10.18г.
(в городах Пущино, Сергryхов, Серпуховском, Чеховском районах Московской обл.)

инн 5029081629 огрн 1055005l09t47

l422l4, Московскм область,
г. Серпухов, ул" Российская, д.26

Телефон: З7 -42-69 Факс; 37 -42-69

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

]\Ъ 2573 от 04 июня 2018года.
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБУСО СО СЦРИ <Меридиан>, МО, г.Серпухов, ул. Лермонтовц дом

54.
2. Юридический адрес: МО, г.Сергlухов, ул. Лермонтов4 дом 54.
3. Наименование измерений: Освещенность рабочих мест
4. Место проведения измерений: кабинет приема фельдшера ГБУСО СО СЦРИ <Меридиан>.

5. Щата и время измерений: 24,04.201'8r, с l0.00 час. до l0.15час.
Ф.И.О., должность: помощник врача_эпидемиолога Алексеева О.Юо специалист филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в

Московской области> в городах Пущино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах, в присугствии старшей медицинской
сестры Рябченковой Е.В.
6.Основаниепроведенияизмерений:договорN24/4 приложение2 от01,03.20l8г.
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8..Щополнительные сведения: На момент проведения замеров, на окнах жалюзи. За периол измерений перепада в сети напряжения не

наблюдалось,

9. Нормативная документы, регламентирующие объем измерений и их оценку: СанПиН 2.1.з.26з0-10 (СаниТарно-

эпидемиологические требования к организациJIм, осуществляющим медицинскую деятельность), приложение 5.

10. Нормативная документы на метод измерения:
- МУК 4.З.28|2-|0 <Инструмент€rльный контроль и оценка освещециrI рабочID( мест);
- ГОСТ Р 54944-20|2 (Здания и сооружения. Методы измерениrI освещенности>).
11. Код измерений:3.18.5000 15, регистраuионный номер: 59
12. Напряжение в сети: 230вт
13. Количество, тип и высота подвеса светильников: кабинет приема фельдшера- 2,8м., 2 св9тильника по 4 лампы;
14. Число не горевших ламп: -
15. Состояние светильников: не загрязнены.
1б. Тип освещения: люминесцентное общее
17. Результаты измерения освещенности:
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ФИО ответственного за оформление протокола: Алексеева О.!е

Хренова З. Н.Руководитель ИЛЩ (зам.):

Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям. Полное или частичное копирование, перелечатка протокола
без письменного разрешения руководителя ИЛЩ запрещена.
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