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Проверки эффективности

января 2013г.

( вентиляции

<<17>l июля 2018 года

комиссия в составе:
Представитель заказчик: Рыжова И.С.. Серпуховск.rД центр реабилитации инвалидо, -ifiЁЁйhliiн"

(организация, отв, за

П редстав ит ели ООО <<Строй Конти HeHTD :

Главным инженером Искра М.П., Чистильlцик Сазонов Б.А,

провели периодиy_е_с.куý. проверку технического состо яния вентиляции в помещениях
'"uо"'""'"'пuоНЖ*rоrо .о]rr, aruco мо ct,'*"r-,,*u,,r, о r",r"",,.,"r,orro *JЕIr#IfýГИДИАН''

по адресу: М.о, г,Серпухов ул. Лермонтова д.54 <А>

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Ns наименование
помещения

объём
помещени

я (М3)

Gечение
канала

(мм)

Тип
вентиляц

ии

состояние
канала
(очищен/

не очищен)

соответствие
норм.

требованиям
Кратность

воздухообмена

1 Посудомоечная 18 ,t50-150
Ве Очищен соответствует соответствует

2 Столовая 197 1 50-1 50

1 50-1 50

Ве Очищен соответствует соответствует
3 Овощной цех 23 Ве очишен соответствует соответствует
4 Горячий цех 60 ,l50-150 Ве Очищен соответствует соответствует

Горячий цех 60 Dy250

1 50-1 50

Вп Очищен соответствует
5 Холодный цех 33 Ве _ _9:rч9I

Очищен

соответствует соответствует
6 Кладовая 24 1 50-1 50 Ве соответствует соответствует
7 Мясной цех 33 150-,l50 Ве

Ве

Очищен соответствует соответствует
8 Сан. узел 8 ,l50-150

1 50-1 50

Очищен соответствует соответствует
9 Сан. узел 10 Ве Очищен соответствует соответствует
10 Сан. узел 6 1 50-1 50 Ве Очищен соответствует соответствует
11

кабинет сан.
обработки 12

,l50-150
Ве Очищен соответствует соответствует

12 Бойлерная 10 1 50-1 50 Ве Очищен cooTBeTcTBveT соответствует
13 Кабинет 3 30 ,l50-150

1 50-1 50

1 50-1 50

Ве Очищен соответствует соответствует
14 Кабинет 4 21 Ве Очищен соответствует соответствует
15 Кабинет 7 20 Ве Очищен соответствует соответствует
16 Фито комната 60 150-,l50 Ве Очищен соответствует соответствует
17 Сан. узел

(детский) 19 1 50-1 50
Ве Очищен соответствует соответствует



соответствуетОчищен соответствуетКомната
психологической
разгрузки

63
1 50-1 50

Ве
,18

соответствует
Ве Очищен соответствует

19
Служебное
помешение

15
1 50-1 50

соответствуетОчищен соответствует
6 1 50-1 50 Ве

20 Сан. узел
соответствует соответствует

Dy150 Вп,Пп очищен
21

Соляная
комната

30

ГВ" - Естественная вытяжная вентиляция
* Вп - П ринудител ьная вытяжная_yтj:::т:,
*пп - Принудительная приточная вентиляция

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
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[в-"реч""лит"помещения)
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