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Мы, нижеподписавшиеся: представители Заказчика ГБУ СО МО «КЦСОР «Меридиан»________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице директора Федоровой Е.В., зам, директора по безопасности Рыжовой И.С._________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

с одной стороны, и представители Исполнителя ООО «Фрагмент»_____________________________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице ген, директора Хотина Ю.Н., инженера по эксплуатации и ремонту Ермошина Н.В.________________________
(должность, фамилия, инициалы)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что при проверке работоспособности установок автоматической 
пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), 
объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) «Стрелец-Мониторинг» 
смонтированных в здании ГБУ СО МО «КЦСОР «Меридиан» по адресу: г. Серпухов, ул. Лермонтова, д. 54А_______

(наименование объекта)

проведены работы: 1. Проверка наличия проектной, технической документации, устанавливающей требования к 
смонтированным на Объекте защиты системам противопожарной защиты._____________________
2. Проверка работоспособности пожарных извещателей с имитацией режимов «Пожар»,______
«Неисправность» и прием сигналов от пожарных извещателей приемно-контрольным оборудо
ванием. Контроль целостности линий связи приемно-контрольного оборудования с внешними 
устройствами (пожарными извещателями и другими техническими средствами). Восстановление 
«Дежурного режима» системы автоматической пожарной сигнализации.______________________
3. Проверка выдачи сигналов управления от системы автоматической пожарной сигнализации 
на запуск систем противопожарной защиты (системы оповещения).___________________________
4, Проверка автоматического запуска системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре по управляющему сигналу от автоматической пожарной сигнализации. Проверка работо
способности элементов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.______
5. Проверка автоматического переключения электропитания приборов с основного источника 
на резервный и обратно. Проверка работоспособности резервных источников питания.__________
6. Проверка работоспособности объектового оборудования РСПИ «Стрелец-Мониторинг»,_____
контроль прохождения извещений о пожаре на пульт 01 (29 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Московской области - ПЧ-6) при срабатывании АПС на Объекте защиты.___________________

установлено: 1. На Объекте защиты отсутствует проектная, техническая документация на смонтированные системы
противопожарной защиты: АПС, СОУЭ.__________________________________________________________
2. При срабатывании пожарных извещателей в режиме «Пожар» приемно-контрольное оборудование 
выдает сигнал со световой, звуковой индикацей и указанием информации о месте расположения________
согласно списка защищаемых помещений. При имитации обрыва и КЗ кабельных линий АПС и линий 
речевого оповещения выдается сигнал «Неисправность» с включением световой и звуковой индикации. 
После сброса тревожных режимов система АПС переходит в «Дежурный режим»._____________________
3. При срабатывании системы АПС выдается сигнал управления на запуск систем противопожарной 
защиты (СОУЭ, РСПИ)._________________________________________________________________________
4. По сигналу от системы АПС происходит запуск СОУЭ. Оборудование СОУЭ работоспособно.______
5. Приборы систем АПС, СОУЭ при отключении основного электропитания переходят на резервное 
электропитание. АКБ работоспособны. После восстановления основного электропитания приборы______
переходят с резервного электропитания на основное._______________________________________________
6. При срабатывании системы АПС извещение о пожаре от объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» 
проходит на пульт 01 (29 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области - ПЧ-6).____________
Объектовое оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг» работоспособно.___________________________

Заключение: В результате проверки система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и________
управления эвакуацией людей при пожаре, объектовое оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг» 
на Объекте защиты признаны работоспособными.
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