
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Московской области>
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в городах Пущино, Серпухов, Серпуховскомо Чеховском районах.
Аккредитованный испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.510527 с 23.10.2013г. по 2З.l0.20l8г.
инн 502908l629 огрн l055005l.

1 4221 4, Московская область,
Телефон, факс: З7 -42-69 З5-52-7 6
г. Серпухов, ул. Российская, д.26

ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ЛЪ 2098 от 27.04.2017г.

1. Заявитель, юридический адрес (фактический адрес): ТОУ Роспотребнадзора по МО в городах
Пущино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах. г.Серпухов, ул. Российская д.26
2.Наименование объекта: ГБУСО МО кСергryховский центр реабилитации инв€uIидов кМеридиан>.
3. Адрес проведения измереЕий: МО. г.Серпlхов, ул.Лермонтова, д.54А.
4. Основапие: поручение ТОУ Роспотребнадзора ЛЪ 92106 от 30.03.20l7.
5. Itель исследования: Оценка среднегодовой ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений на
соответствие требованиям СанПиН 2.6.1.252З-09 кНормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)>, гл.5,
п.5.3, пп.5.З.2.
6. Замеры проводились в присутствии: директора Федоровой Е.В.
7.Щата и время закрытия окон и включения вентиляции(при ее наличии)з 26.04.2017 20.00час
8. Щата и время проведения измерений:27.04.2017. с 14-30час до 15.30час.
9. Отопление: центрirлизованное. Выключено
10. Общая площадь здания: 1615 м2

11. Материал стен: Кирпич
12. Тип окон: Щвухкамерные пластиковые стекJIопакеты
13. Система вентиляции: Приточно-вь]тяжная.
14. Объектдля измерений ЭРОА изотопов радона: готов

15. Нормативно-методическая, документация, использованцая при проведении измерений:
- СанПиН 2.6.|.252З -09 <Нормы радиационной безопасности (НРБ-99 12009);
- МУ 2.6.1.2838-11 кРадиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилыц
общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитzUIьного

ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности)

16. Щата и условия проведения измерений: 27.04.2017г.. Температура окружающего воздуха +4 гр.С,
ветер 5 м/с умеренныЙ, ясно, влuDкность 46Yо, давление 7З 1 мм.рт.ст.

17.Код измерения : 6|22-З -1 7 -СlБ

18:Регистрационный номер в журнале: ЛЬl8

Протокол распространяется только на образец, подвергнутый ислытаниям. Полное или частичное копирование, перепечатка
протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена. Без приложений протокол не действителен Страница l из 2
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19. Щанные измерений:
льтаты ИЙ ЭРОА ИЗОТОПОВ нав поме щении:

J\t
п/tl

Наименование помещений,
где проводились измерения

ЭРОА Rп222 + А, Бк/м3 Среднегодовая
ЭРОА ИЗОТОПОВ

радона ССГ,
Бк/м3

.Щопустимый
уровень,

Бк/м3

Физиокабинет, 1этаж <10 <2з.8 5200
Примечание: значение ЭРОАRп в воздухе зоны дыхания радона ;

ЭРОАКП:FКП Х ОАКП
где ОАкпполученное значение в результате контроля; Fкп:0.5;

Лицоо ответственное за проведение измерений:
Инженер лаборатории по контролю
за ионизирующими и неионизирующими
источниками излучения:

""Зав. отделом лабораторных исследований и экспертп?i,
, :'':

А.К.Абрамов
''',i;

EiA. Морозова

Ру KoBod umель АИЛIt Рам)
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